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Bauantrag
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Dachgeschoss
M.: 1:100

Abbruch

Neu

Bestand

Bauherr

Unterschrift Bauherr

Projekt

Unterschrift Architekt

Architekt
Wächter / Architektur
Erftstraße 6
40219 Düsseldorf

info@waechter-architektur.com
0173 5171691
0211 5422 308

AKNW  Mitgl. Nr. 37942

4.02
Bad
6,80 m²

Brandwand

Brandwand

F 
90

 A
B

B
ra

nd
w

an
d

B
ra

nd
w

an
d

Grundriss Dachgeschoss

W
es

tfa
le

ns
tra

ße

Hülsmeyerplatz

2.
 R

et
tu

ng
sw

eg

Br. 100

1.
 R

et
tu

ng
sw

eg

Br. 30

Br
. 1

00

2.
 R

et
tu

ng
sw

eg

Br
. 1

00

Br
. 1

00

Br. 100 Br. 100

909090

90 90
90

4.03
HAR /Abstell
2,21 m²

4.04
Küche
10,56 m²

4.01
Flur
10,31 m²

4.05
Wohnzimmer
15,37 m²

2 m Linie

1 m Linie

2 m Linie

1 m Linie

4.15
Treppenraum
10,09 m²

4.07
Wohnen
24,18 m²

1. Rettungsweg

Wohnflächenberechnung
Wohnung rechts:

4.01 Flur = 10,31 m²
4.02 Kind = 6,80 m²
4.03 WC/DU = 2,21 m²
4.04 Küche = 10,56 m²
4.05 Wohnzimmer = 15,37 m²

Wohnung mitte:

4.07 Wohnen = 24,18m²
4.08 Küche = 2,7 m²
4.09 Bad  = 4,12 m²
4.10 Schlafen = 10,68 m²
4.11 Schlafen = 12,19 m²

4.13 Schrankraum = 3,87 m² Michael Englisch
Wiesbadener Straße 24
61 462 Königstein

T 30 RS

T 30 RS Tür
Freilaufschließer

4.13
Schrankraum
3,87 m²

4.10
Schlafen
10,68 m²

4.09
Bad
4,12 m²

4.12
Flur
6,58 m²

Fenster in Gaube 2. Rettungsweg.
Lichtes Öffnungsmaß min. 120 x 90 cm
über Absturzsicherung

Fenster in Gaube 2. Rettungsweg.
Lichtes Öffnungsmaß min. 120 x 90 cm

BBWSeitenwand der Gaube und
Dachfläche zwischen Gaube
und Nachbarabschlußwand ist
in der Qualität F 90 herzustellen

4.06 Schlafzimmer = 12,38 m²

Gesamt = 57,63 m²

4.06
Schlafzimmer
12,38 m²

Gesamt = 64,32 m²
RWA Anlage
Mit Handschalter/ Sirene
autom. Auslösung durch
Rauchmelder
Akku Funktionserhalt

F 
90

 A

BBW RWA Anlage
Handschalter/ Steuerung

Aufmauerung 30 cm
Brandwand

Aufmauerung 30 cm
Brandwand

90

90

90

ehem Waschküche

ehem Aufgang Trockenboden
entfällt

Einschubtreppe
zum Dachraum
T 30 RS "feuerhemmend"

Br. 30

4.11
Schlafen
12,19 m²

4.08
Küche
2,7 m²

Br
. 1

00
Absturzsicherung
aussen H 1,10 m

Absturzsicherung
aussen H 1,10 m

4.12 Flur = 6,58 m²

88,5/213,5

88,5/213,5

101/213,5

101/213,5

Genehmigung von Wohnungen
im Dachgeschoss;
Veränderung von 2 Dachgauben;
nachträgliche Genehmigung
der Überbauung des Hofbereiches
mit Balkonerweiterung
Westfalenstraße 2
40472 Düsseldorf

Genehmigung von Wohnungen
im Dachgeschoss;
Veränderung von 2 Dachgauben;
nachträgliche Genehmigung
der Überbauung des Hofbereiches
mit Balkonerweiterung
Westfalenstraße 2
40472 Düsseldorf

06.10.2021

Gaubeninnenseite aus
nicht brennbarem Material ertüchtigen

FH

HFH

BBW

= feuerhemmend

= hochfeuerhemmend

= Bauart Brandwand
FB = feuerbeständig

1:100
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